
 

 

 Direction du bâtiment et des installations techniques 

 

 Montréal 
545, boul. Crémazie Est, 7e étage 
Montréal (Québec) H2M 2V2 
Téléphone : (514) 864-8480 
Télécopieur : (514) 873-1939 

  

 

 
 2020 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Référence : N/D   
  
 
 
Objet : Demande de mesures différentes 
 Nombre de toilettes 
  
  
  
  
 
 
 
Monsieur, 
 
 
La présente fait suite à votre demande de mesures différentes datée du   
ayant pour objet le nombre de toilettes  située à 
l’adresse ci-haut mentionnée. 
 
 
 
Cette demande est présentée en vertu de l’article 128 de la Loi sur le Bâtiment qui permet 
à la Régie du bâtiment du Québec d’autoriser l’application de mesures différentes à 
celles prévues à un code ou à un règlement lorsqu’il lui est démontré que les dispositions 
de ce code ou de ce règlement ne peuvent raisonnablement être appliquées.  
 
 
Nous vous informons de la décision de la Régie du bâtiment du Québec. 
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DESCRIPTION DU BÂTIMENT 
 
Le tableau suivant résume les caractéristiques principales du bâtiment : 

Année de construction 1820 
2020 (transformation majeure) 

Usage principal du 
bâtiment Usage du groupe A, division 2 (musée, centre culturel) 

Hauteur de bâtiment  2 étages + 1 sous-sol 
Type de construction Combustible   

Aire de bâtiment 113 m2  
197 m2 (après transformation) 

Protection par gicleurs Oui (après transformation) 
Bâtiment de grande 
hauteur Non 

Système d’alarme incendie Oui (signal simple) 
Intérêt patrimonial Oui  
Capacité d’occupation  50 personnes 

 
Le bâtiment fut  classée immeuble patrimonial en 1974 
par le ministère de la Culture et des Communications. La Ville  acquiert par la 
suite le bâtiment pour y organiser des activités culturelles, sociales et artistiques. Le site 
est fermé en 2014 à la suite de dégâts d’eaux et de problèmes d’humidité.  
 
Un projet de restauration échelonné en 2 phases est en cours. La première phase 
comprend la restauration  ainsi que de sa dépendance, le café, et un 
agrandissement comprenant un escalier et un ascenseur. La capacité maximale du 
bâtiment incluant sa dépendance sera limitée à 50 personnes. La phase 2 visera 
ultérieurement la grange située à l’arrière de la maison. 
 
 
 
RÉGLEMENTATION APPLICABLE 
 
• Code de construction du Québec – Chapitre I, Bâtiment et Code national du 

bâtiment Canada 2010 (modifié). 
 

• Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment et Code national de 
prévention des incendies – Canada 2010 (modifié); 

 
 
 
Sujet : Nombre de toilettes 
 
PROBLÉMATIQUE 
 
Les toilettes existantes du bâtiment, au nombre de 2, sont localisées au niveau sous-sol 
soit à plus d’un étage de distance du niveau 2, ce qui n’est pas conforme à la 
réglementation.   
Aucune toilette n’est aménagée dans le café situé dans la dépendance du bâtiment car 
cette dernière est utilisée de façon saisonnière.  
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PROPOSITION 
 
Le requérant propose les mesures suivantes :  
 
• Réaménager les 2 salles de toilette existantes en salles de toilette mixtes au niveau 

sous-sol ; 
 

• L’une de ces toilettes sera conforme aux critères d’accessibilité universelle. 
 
 
 
DÉCISION 
 
La Régie du bâtiment du Québec accepte la proposition en ajoutant comme condition 
supplémentaire :  
 
• Installer une signalisation aux niveaux du rez-de-chaussée et du 2ième étage 

indiquant l’emplacement des salles de toilettes, dont une universelle, accessibles 
par ascenseur. 

 
 

 
Les documents suivants fournis par le requérant font partie intégrante de la demande : 
 
•  

 
 

  
 

 
  

 
 

 
Cette décision est prise sous réserve des informations contenues dans votre demande 
et n’est applicable que pour celle-ci. Cette décision ne doit pas être interprétée comme 
une approbation du projet et elle ne dispense pas le requérant d’obtenir toute autre 
autorisation requise par toute loi ou tout règlement, le cas échéant. 
 
 
Pour tous renseignements supplémentaires concernant ce dossier, veuillez 
communiquer la soussignée au numéro de téléphone . 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 
 

 
 

 
c.c. :  




